
Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов города Москвы
129090, г. Москва, Проспект Мира, д. 9, стр. 1

от Председателя Совета дома 
г. Москва, ул. Пятницкая, д. 39.
Пащенко Андрея Владимировича 
119017, г. Москва, ул. Пятницкая, д.39, кв. . 
Тел.: +  
e-mail: 

О проведении капитального ремонта 
дома г. Москва, ул. Пятницкая, д. 39

Исх. 016/2021 от 15.09.2021

Обращение

В соответствии с Договором № ПКР-003653-19 от 21 октября 2019 года между 
Фондом капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы и ООО «Кардо» 
проводятся работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
по адресу г. Москва, ЦАО, ул. Пятницкая, д. 39.

15 сентября 2021 года состоялась повторная комиссия по приёмке выполненных 
работ по системе противопожарной автоматики и. системы дымоудаления. Принять 
данные виды работ не представляется возможным ввиду выявленных в ходе приёмки 
нарушений.

В связи с этим направляю Особое мнение по акту приемки оказанных услуг и 
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме.

Приложения:
1. Особое мнение по акту приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 39 по договору № № ПКР- 
003653-19 от 21 октября 2019 года от 15 сентября 2021 года (5 страниц).

С уважением,

Представитель собственников 
многоквартирного дома, 
Москва, ул. Пятницкая, д. 39 
Председатель Совета дома
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Представитель собственников в
многоквартирном доме по адресу:
г. Москва, ул. Пятницкая, д. 39
Пащенко А.В.
Адрес: г. Москва, ул. Пятницкая,
д. 39, кв. .
тел.

Особое мнение
по акту приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
расположенном по адресу: 

г. Москва, ул. Пятницкая, д. 39 
по договору № № ПКР-003653-19 от 21 октября 2019 года

г. Москва

Замечания к оказанным услугам и (или) выполненным работам по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном 
по адресу:

15 сентября 2021 года состоялась повторная комиссия с участием 
представителя Г осударственной жилищной инспекции города Москвы 
(Мосжилинспекция) по приёмке выполненных работ по системе противопожарной 
автоматики и системы дымоудаления.

Принять данные виды работ не представляется возможным ввиду выявленных 
в ходе приёмки нарушений.

По системе дымоудаления:
1. Не предоставлена документация по реконструкции системы 

дымоудаления. В ходе ремонтных работ были установлены клапаны 
КЛАД-2 (КДМ-2) с сечением 500x300 мм. Монтаж клапанов привёл к 
заужению сечения существующих каналов системы дымоудаления на 
этажах на 30%. Из-за несоответствия глубины монтажного проёма 
существующих каналов дымоудаления на этажах и глубины клапана было 
проведено увеличение длины канала системы дымоудаления на каждом 
этаже более 10 см. Изменён тип клапана противодымной вентиляции с 
задвижки на внутриканальный. Представленная ООО «Кардо» рабочая 
документация, обосновывающая возможность проведенной реконструкции, 
содержит существенные ошибки в расчётах (например, не соответствуют 
фактическим размер дверей из коридора в лестничную клетку, высота 
типового этажа и т.д.) и не согласована в установленном порядке.

2. Нарушения требований СП 7.13130.2013 и СП 2.13130.2012 при 
монтаже клапанов. В частности, герметизация мест примыкания 
монтажной рамки к стене и герметизация швов монтажной рамки
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выполнена из горючих материалов. Не выполнена герметизация 
примыкания клапана к монтажной рамке.

3. Не подключены клапаны системы дымоудаления. Установленные 
клапана системы дымоудаления не подключены к системе 
противопожарной автоматики, что подтверждено при повторной комиссии 
от 15 сентября 2021 года с участием представителя Мосжилинспекеции.

4. Несоответствие СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты». 
На всех этажах смонтированная конструкция для установки клапана 
противодымной вентиляции на высоте менее 2 метров выступает из 
плоскости стены на 13 см. Края конструкции не обработаны, заострены и 
представляют опасность для жильцов дома. Таким образом, клапана 
смонтированы с нарушением п. 4.1.4, 4.1.5 и 4.3.7 СП 1.13130.2020, что 
подтверждено в ходе обследования 29 июля 2021 представителями 
Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве, 
управы района Замоскворечье, управляющей организации ГБУ «Жилищник 
района Замоскворечье» и подрядной организацией ООО «КАР ДО» 
(Приложение № 1).

5. Нарушения при чистовой отделке клапанов системы дымоудаления.
Чистовая покраска выполнена различными оттенками серого цвета. На 
шпильках крепления защитной решетки клапана заусенцы и не снята фаска. 
Невозможно снятие защитной решетки для закрытия клапана из-за 
несоответствия крепежных элементов на монтажной рамке и защитной 
решетке. На 4 этаже отсутствует винт крепления защитной решетки.

6. Не проведены приёмо-сдаточные испытания. Приёмо-сдаточные 
испытания реконструированной системы дымоудаления не проводились.

По системе противопожарной автоматики:
1. Не выполнен демонтаж электрических блоков управления 

демонтированных задвижек системы дымоудаления . На всех этажах не 
проведён демонтаж отключённых электромеханических реле 
демонтированных задвижек противодымной вентиляции, датчиков 
открытия демонтированной противодымной задвижки. Не демонтированы 
кабели отключенных блоков системы противопожарной автоматики.

2. Не проведены приёмо-сдаточные испытания. Не представлены 
документы, подтверждающие проведение приёмо-сдаточных испытаний 
системы противопожарной автоматики. Во время комиссии 10 июня 
2021 года продемонстрировано только открывание клапана противодымной 
вентиляции КЛАД-2 (КДМ-2) в ручном режиме на 1 этаже.

3. Не завершён монтаж противопожарной автоматики. Не установлены 
крышки на короба слаботочной системы противопожарной автоматики. 
Поэтажные модули управления противопожарной автоматики не имеют 
защитных крышек. Проходы в межэтажных перекрытиях выполнены без 
пластиковых гильз. Часть проводов противопожарной автоматики 
проведена вне защитных коробов.



Приложения:
1. Приложение № 1. Копия письма от Заместителя Префекта Центрального 

административного округа города Москвы от 16 августа 2021 года № TIAO- 
07-15-8924/21 (2 листа).

16 сентября 2021 г. ПащещшА.В.
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П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  М О С К В Ы

З А М Е С Т И Т Е Л Ь  П Р Е Ф Е К Т А
ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

Улица М арксистская, д. 24, Москва, 109147
Телефон: (495) 633-6385, факс: (495) 911-0236, e-mail: prefcao@ m os.ru, http://cao.m os.ru
ОКПО 17805015, ОГРН 1027700381280, ИНН/КПП 7709112130/770901001

Пащенко А.В. 

Уважаемый Андрей Владимирович!

Ваше обращение, направленное на официальный сервер Правительства 
Москвы, по вопросу выполнения работ по капитальному ремонту системы 
дымоудаления и противопожарной автоматики многоквартирного жилого дома 
по адресу: ул. Пятницкая, д. 39, рассмотрено в префектуре Центрального 
административного округа города Москвы.

В рамках реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов города Москвы, утвержденной 
постановлением Правительства Москвы от 29.12.2014 № 832-ПП, подрядной 
организацией ООО «Кардо» выполняются работы по капитальному ремонту 
внутридомовых инженерных систем вышеуказанного многоквартирного дома, 
в том числе и внутридомовой системы дымоудаления и противопожарной 
автоматики.

Представителями Управления по ЦАО Главного управления МЧС России 
по г. Москве, управы района Замоскворечье, управляющей организации ГБУ 
«Жилищник района Замоскворечье» и подрядной организации ООО «Кардо» 
29.07.2021 проведено комиссионное обследование выполненных работ по 
капитальному ремонту системы дымоудаления и противопожарной автоматики 
в жилом доме по адресу: ул. Пятницкая, д. 39.

По результатам обследования представителем Управления по ЦАО 
Главного управления МЧС России по г. Москве даны разъяснения, а именно 
что в соответствии с требованиями, установленными пунктом 7.8 СП 
7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования 
пожарной безопасности» (далее — СП 7) при удалении продуктов горения из 
коридоров дымоприемные устройства следует размещать на шахтах под 
потолком коридора, но не ниже верхнего уровня дверных проемов 
эвакуационных выходов; в соответствии с требованиями установленными 
пунктом 7.4 СП 7 расход продуктов горения, удаляемых вытяжной 
противодымной вентиляцией, следует рассчитывать в зависимости от
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мощности тепловыделения очага пожара, теплопотерь через ограждающие 
строительные конструкции помещений и вентиляционные каналы, 
температуры удаляемых продуктов горения, параметров наружного воздуха, 
состояния (положений) дверных и оконных проемов, геометрических размеров; 
в соответствии с требованиями установленными пунктом 4.3.7 СП 1.13130.2020 
«Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее 
СП 1) в эвакуационных коридорах, не допускается размещать оборудование, 
выступающее из плоскости стен на высоте менее 2м., кроме встроенных 
шкафов для коммуникаций и пожарных кранов; в соответствии с требованиями 
установленными пунктами 4.1.4, 4.1.5 СП 1 размеры эвакуационных путей и 
выходов (ширина и высота), а также геометрические характеристики 
конструктивных элементов путей эвакуации (высота и ширина ступеней и т.п.), 
указаны в свету. Размером в свету является минимальное расстояние между 
выступающими конструкциями измеряемого элемента в его нормальной 
проекции. Отклонения от геометрических параметров эвакуационных путей и 
выходов допускается в пределах не более чем 5%.

Данные разъяснения доведены до ГБУ «Жилищник района 
Замоскворечье» и подрядной организации ООО «Кардо» для принятия мер.

Дополнительно сообщаю, что по информации управы района 
Замоскворечье подрядной организацией ООО «Кардо» будут проведены 
работы по подключению противопожарной автоматики.

Исполняющий обязанности 
заместителя префекта по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства О.В. Соболев

Миронова М.Н. 8(495)912-59-64


