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Представитель собственников в 

многоквартирном доме по адресу:  

г. Москва, ул. Пятницкая, д. 39 

Пащенко А.В. 

Адрес: г. Москва, ул. Пятницкая, 

д. 39, кв.  

 

 
 

Особое мнение 

по акту приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: 

г. Москва, ул. Пятницкая, д. 39 

по договору № № ПКР-003653-19 от 21 октября 2019 года 

 

г. Москва 

 

Замечания к оказанным услугам и (или) выполненным работам по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном 

по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 39 

10 декабря 2021 года состоялась комиссия по приёмке выполненных работ по 

ремонту внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) 

(выпуски и сборные трубопроводы) в соответствии с письмом Департамента 

капитального ремонта города Москвы Филиал ГАУ «МосжилНИИпроект» № СК-

ЦАО-1927/21 от 7 декабря 2021 года. 

Принять данные виды работ не представляется возможным ввиду выявленных 

в ходе приёмки нарушений. 

1. Представлен не полный комплект документов. Представитель 

ООО «КАРДО» не представил никаких документов по капитальному 

ремонту канализации (выпуски и сборные трубопроводы). Не представлены 

также, материалы фотофиксации ко всем актам освидетельствования 

скрытых работ. Отсутствует акт проведения испытаний системы 

канализации. Не представлена локальная смета. 

2. Не проведена прочистка выпусков канализации. В соответствии с 

проектом должна быть проведена прочистка существующих выпусков 

хозяйственно-бытовой канализации гидродинамическим способом. 

Документы не представлены, работы не проводились. 

3. Не соблюдены уклоны трубопроводов. Отсутствует подтверждение 

соблюдения уклонов трубопроводов в соответствии с проектной 

документацией выполненных в полу. Открытые части трубопроводов 

выполнены без соблюдения требуемых уклонов. 

4. Несоответствие материалов изготовления трубопроводов и фасонных 

частей проектной документации. В соответствии с проектной 

документацией канализационные трубы и фасонные части должны быть 
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изготовлены из чугуна. По факту, часть канализационных труб и фасонных 

частей изготовлены из пластика. 

5. Трубопроводы не закреплены надлежащим образом. Все 

смонтированные трубопроводы не закреплены к строительным 

конструкциям креплениями, имеющих антикоррозионное покрытие. Часть 

трубопроводов закреплена к смежным трубопроводам (системе 

внутреннего водостока). Фрагменты трубопроводов закреплены 

скрученной проволокой. 

6. Не герметичность труб отвода талых вод в зимний период.. В местах 

сварки труб отвода талых вод в зимний период из внутреннего водостока в 

систему канализации имеются протечки. 

7. Несоответствие проектной документации фактически выполненным 

работам. Отсутствует подключение сброса воды от теплообменника в 

канализацию. Отсутствуют двух-оборотные сифоны системы отвода талых 

вод в зимний период. Система канализации не подключена к гидрозатворам 

системы водостока. Не представлены подтверждения выполнения опор из 

цементного раствора 300х300х400. Цементные опоры труб для сброса воды 

от теплообменника выполнены не в соответствии с проектом. В подводке 

стояку Ст.К1-6 установлен старый обратный клапан, не предусмотренный 

проектной документацией. Отсутствуют двух-оборотные сифоны системы 

отвода талых вод в зимний период 

8. Обратный канализационный клапан не подключен. Канализационный 

обратный клапан не подключен к силовой линии. 

9. Стыки чугунных труб не герметичны. Раструбные соединения фасонных 

частей и канализационных труб не уплотнены пропитанным пеньковым 

канатом и не залиты другими уплотнительными материалами. В местах 

стыков имеется подвижность канализационных труб. 

10. Некомплектность системы. Установленные прочистки не имеют 

заглушек. В мусорокамере на канализационном отводе не установлен трап. 
 

 

 

 

10 декабря 2021 г.         Пащенко А.В.  


