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Особое мнение
по акту приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
расположенном по адресу: 

г. Москва, ул. Пятницкая, д. 39 
по договору № № ПКР-003653-19 от 21 октября 2019 года

г. Москва

Замечания к оказанным услугам и (или) выполненным работам по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном 
по адресу:

1 декабря 2021 года состоялась пятая комиссия по приёмке выполненных 
работ по ремонту пожарного водопровода.

Принять данные виды работ не представляется возможным ввиду выявленных 
в ходе приёмки нарушений.

1. Несоответствие проектной документации фактически выполненным 
работам. Пожарный водопровод не закольцован в верхней точке со Ст. ТЗ- 
3 .

2. Заужено сечение пожарного водопровода. При монтаже отводов для 
установки пожарных кранов на всех этажах на стояках Ст. В1П-1 и Ст. 
В1П-2 отверстия выполнены коронкой 35 мм, что привело к заужению 
сечения пожарного водопровода в 1.5 раза по сравнению с проектным.

3. Пожарные шкафы не укомплектованы. На всех этажах пожарные 
шкафы не укомплектованы рукавными кассетами.

4. П ож ар н ы е ш каф ы  не соответствую  паспортны м  характеристикам . 
У всех пожарных шкафов нарушена их конструктивная целостность из-за 
удаления одного из углов. В конструкцию пожарных шкафов внесены 
изменения не предусмотренные конструкцией и возможность которых не 
подтверждена производителем и испытаниями.

5. Пожарные шкафы не соответствуют ГОСТ Р 51844-2009. На всех 
этажах на дверцах пожарных шкафов не нанесено условное обозначение 
пожарного крана и аббревиатура «ПК» и порядковый номер шкафа. Дверцы 
правого и левого шкафов на всех этажах открываются навстречу друг другу
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(п. 5.11) и не позволяют открыть дверцы шкафов на 160 градусов и 
открытые дверцы препятствуют эвакуации людей.

6. Повреждение пожарных шкафов. На нескольких этажах дверцы
пожарных шкафов и рамки имеют вмятины и повреждение лакокрасочного 
покрытия.

7. Не предоставлена эксплуатационная документация. На комиссию 
представитель ООО «КАР ДО» не предоставил эксплуатационную 
документацию на установленные пожарные шкафы и их комплектацию.

8. Нарушения способа соединения труб. В нарушение проектной 
документации, предусматривающей соединение стальных 
водогазопроводных труб между собой по резьбе с применением 
оцинкованных стальных соединительных частей, проведена сварка труб, 
что привело к нарушению защитного противокорозионного покрытия. 
В местах сварных соединений стояков Ст. В1П-1 и Ст. В1П-2 не удален 
шлак и швы не обработаны защитным составом.

9. Нарушение в способе крепления пожарного . водопровода.
В соответствии с проектной документацией крепление трубопроводов
осуществляется с помощью хомутов. В нарушение проектной 
документации крепление пожарного водопровода осуществлено
с помощью сварного шва (в подвале) с повреждение защитного цинкового 
покрытия. Сварная конструкция крепления пожарного водопровода не 
обработана антикорозийными составами.

10.Невозможно открыть пожарный кран. Вентили пожарных кранов во всех 
пожарных шкафах расположены вплотную к задней стенке пожарных 
шкафов, что делает невозможным открытие вентиля.

11. Отсутствие теплоизоляции. В соответствии с проектной документацией 
стояки должны быть покрыты теплоизоляцией типа K-Flex толщиной 
13 мм. Теплоизоляция на стояках Ст. В1П-1 и Ст. В1П-2 отсутствует.

12.Отсутствие проходных гильз. При входе стояков Ст. В1П-1 и Ст. В1П-2 
из подвала в нишу не установлены проходные гильзы.

13.Испытания системы пожарного водопровода не проведены. 
Не представлена документация, а во время комиссии не проведены 
испытания системы пожарного водопровода.

14.Не обеспечена герметичность сварных швов. По стоякам Ст. В1П-1 и 
Ст. В1П-2 имеются многочисленные протечки.

1 декабря 2021 г. 
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