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кому:  Фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов города Москвы 

129090, г. Москва, Проспект Мира, д. 9, стр. 1 

 

от:  Председателя Совета дома  

г. Москва, ул. Пятницкая, д. 39. 

Пащенко Андрея Владимировича 

119017, г. Москва, ул. Пятницкая, д.39, к  

Тел.:  

 

 

 

 

 

О гарантийном ремонте после 

проведения капитального ремонта дома 

г. Москва, ул. Пятницкая, д. 39 

 

Исх. 003/2022 от 12.04.2022 

 

Рекламационное обращение 

 

 

В соответствии с Договором № ПКР-003653-19  от 21 октября 2019 года между Фондом 

капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы и ООО «Кардо» проводились 

работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу 

г. Москва, ЦАО, ул. Пятницкая, д. 39. Договор № ПКР-003653-19  от 21 октября 2019 года был 

расторгнут 19 ноября 2021 года. В соответствии с подписанными актами принятых работ и 

положениями п. 11 ч. 2 ст. 182 Жилищного кодекса Российской Федерации Фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов города Москвы несет ответственность за качество оказанных 

услуг в течение пяти лет с момента подписания акта приёмки выполненных работ. 

При обходе дома 10 апреля 2022 года было выявлено несоответствие качества 

выполненных работ в рамках капитального ремонта: 

1. Отслоение уплотнителя по периметру дверей, установленных на выходе из 

квартирных холлов на переходную лоджию на 14, 13, 12, 9, 8, 5, 4 и 3  этажах. 

2. Отслоение уплотнителя по периметру дверей, установленных на выходе из 

переходной лоджии на противопожарную лестницу на 14, 13, 12 и 8 этажах. 

3. Скрип при открытии дверей, установленных на выходе из квартирных холлов на 

переходную лоджию на 10, 9 и 5 этажах. 

4. Вертикальный нижний ригель правого дверного полотна, установленного на выходе 

из переходной лоджии на противопожарную лестницу на 13 и 2 этаже. 

5. Двери без существенного усилия не закрываются на защелку двери, установленной  

на выходе из квартирных холлов на переходную лоджию на 9, 6 и 4 этаже.  

6. Двери без существенного усилия не закрываются на защелку двери, установленной на 

выходе с переходной лоджии на противопожарную лестницу на 8 и 4 этаже. 

7. Неплотное примыкание дверного полотна к дверной коробке на 9 этаже на выходе на 

переходную лоджию из квартирного холла. 

8. Касание дверного полотна, установленного на выходе с переходной лоджии на 

противопожарную лестницу, напольного покрытия при открытии двери на 13 этаже. 

9. Сломана ручка двери на выходе с переходной лоджии на противопожарную лестницу 

на 2 этаже. 

10. Протечка по сварному шву стояка пожарного водопровода в месте перехода с 

подвального помещения на 1 этаж. 

11. Протечка по стыку канализационных труб от двух оборотного сифона к стояку 

канализации Ст. К2-1. 

12. Не работает обратный канализационный клапан в подвале. 
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13. Три двери входа в полуподвальное помещение и подвал не закрываются и не 

открываются без существенных усилий (двери заклинивает и открытие двери не 

возможно без сторонних инструментов). У одной двери разрушился сварной шов 

между петлёй и дверным полотном.  

 

Прошу осуществить гарантийный ремонт для устранения выявленных недостатков.  

 

 

С уважением, 

 

Представитель собственников  

многоквартирного дома, 

Москва, ул. Пятницкая, д. 39 

Председатель Совета дома     .В. Пащенко 


